
Heizung    
Strombezug 03/24-

02/25 

Strombezug 

EEG 10/24-

06/25

Warmwasser Gesamt
spezif. 

Energieverbrauch
Nutzung HWBRef,RK A/V lc fGEE Verbrauch Wasser

[m²] [Datum] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/m²a] [WG/NWG]* [kWh/m²a] [1/m] [m] [-] [kWh/m²a] [Ja/Nein] [Fläche, NstEG-Gebäude…] Baujahr Leistung [kW] Brennstoff Leistung [kWp] [m³/a]

Gemeindeamt St.Roman Altendorf 5 04-1972 0883399 785,53            11.11.2035 42.751     9.607                            620                 52.978   67,44 Nicht-Wohngebäude 79,6 0,37 2,7 1,27 35,2 ja 1972 2000 2011 27 Hackgut 23,1 137

Feuerwehrhaus St.Roman/Steinerzaun Altendorf 35 34-2023 3183280 664,87            08.11.2033 - 36.212                          5.878              42.090   63,31 Nicht-Wohngebäude 59,6 0,72 1,4 0,73 70,0 nein Nein, bereits NstEG 2023 2025 35 Hackgut 10,68 32

Feuerwehrhaus Aschenberg/Kössldorf Penzingerdorf 22 34-2017 3011945 426,24            15.10.2035 7.627       6.937                            1.356              15.920   37,35 Nicht-Wohngebäude 53,9 0,58 1,7 61,3 nein Nein, bereits NstEG 2018 2018 18,7 WP (Luft) 21

Bauhof St.Roman Oberfeld 4 14-1965 2395236 260,20            in Arbeit 3500 l 2.872                            445                 3.317     12,75 Nicht-Wohngebäude #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1965 1999 55 Heizöl 56

Volksschule St.Roman Schärdinger Straße 3  27-2020 0883416 1.807,82         14.07.2031 143.619   8.657                            117                 152.393 84,30 Nicht-Wohngebäude 37,9 0,39 2,6 0,79 49,4 nein Nein, bereits NstEG 1996 2020 2011 85 Hackgut 83 151

Kindergarten St.Roman Sonnenweide 24 47-1997 2093899 407,17            04.11.2035 63.916     8.268                            1.630              73.814   181,29 Nicht-Wohngebäude 166,6 0,8 1,3 2,2 56,4 ja 1995 2011 55 Hackgut 304

Klubhaus St.Roman Sportplatzstraße 22 33-2011 2395243 488,60            26.10.2035 - 815                               815        1,67 Nicht-Wohngebäude 24,8 0,58 1,7 0,78 61,3 nein 1991 2011 2011 35 Pellets 104
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